
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городеСибай, 

Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах
г. Сибай, ул. Кирова, 44 Республика Башкортостан, 453833 

тел/факс (34775) 2-29-75; 2-45-00, E-mail: rpnrbll@rpnrb.ufanet.ru

Республика Башкортостан.
Баймакский район, с.
Ишмурза.ул. Игишева. д. 28 
место составления

«27» апреля 2016 года 
13-00 ч.:
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица 
№ 1261

По адресу/по адресам: 453655. Республика Башкортостан. Баймакский район, с. Ишмурза. 
ул. Игишева. д. 28 
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения начальника Сибайского территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ Гильмуллина ИскакФаритовича № 1261 от 25 марта 2016 г._______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Бы ла проведена плановая выездная_________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации сельского поселения Ишмурзинский сельский совет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан. Юридические и фактический адрес: Республика
Башкортостан. Баймакский район, с. Итмурза. ул. Игишева. д. 28_________________________
(наименовании юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее- при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время последней проверки:
«11 » апреля 2016 г. с !0 час 20 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 40 
минут:
« 27 » апреля 2016г. с.10 час, мин. до 13 час. ООмин. Продолжительность 3 часа : 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки бчасов 40 минут_______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в 
городе Сибай. Баймакском. Зианчуринском. Зилаирском. Хайбуллинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) глава администрации сельского поселения Ишмурзинский

mailto:rpnrbll@rpnrb.ufanet.ru


сельский совет МР Баймакский район РБ Искужен Рустам Мидхатович . 11 -00 часов
28.03.2016 года /

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)
I.Лицо, проводившее проверку: Гарипова Лилия Адигамовна- ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Каипкулов Газиз Ахметович- врач по общей гигиене 
филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе 
Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах. Косорева Зухра 
Каримовна- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, 
Хайбуллинском районах. Аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан 
№RA.RU710014 выдано 27.04.2015 года Федеральной службы по аккредитации.___________

), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при 

наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_) глава администрации сельского поселения 
Ишмурзинский сельский совет МР Баймакский район РБ Искужен Рустам Мидхатович 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки
II.04.2016 года с 10.00 часов 20 минут до 14-00 часов в ходе проведения плановой выездной 
проверки администрации сельского поселения Ишмурзинский сельский совет муниципального 
района Баймакский район РБ, по адресу: Республика Башкортостан. Баймакский район, с. 
Ишмурза . ул. Игишева, д. 28

на проверку представлены следующие копии документов:
Программа производственного контроля, проведение производственного контроля, в том 

числе посредством проведения лабораторных исследований, качества и безопасности питьевой 
воды: должностные инструкции на руководителей предприятия, должностных лиц, работников.

Администрация сельского поселения Ишмурзинский сельский совет расположен на 
первом этаже в здание администрации ОАО «Агрофирма «Байкара». Специалисты размещены 
в 3-х кабинетах (кабинет главы администрации, кабинет управляющего, кабинет бухгалтера). 
Кабинеты размещены на первом этаже. Информация о режиме работы имеется. Водоснабжение 
-привозное. Канализация отсутствует, оборудован надворный туалет. Отопление автономное, 
от катальной администрации.. Все кабинеты имеют естественное освещение. Искусственное 
освещение представлено лампами накаливания. Осветительные установки во всех кабинетах 
имеют защитные арматуры. Кабинеты оборудованы солнцезащитными устройствами ( 
шторами). Рабочие места специалистов оборудованы в соответствие санитарным нормативам.

Централизованный водопровод с. Ишмурза состоит из головных сооружений (из 2-х 
источников централизованного водоснабжения- артезианских скважин, водонапорной башни) и 
водоразборных колонок

Всего артезианских скважин 2. В рабочем состоянии 1. У резервной скважины 
отсутствует насос. Артезианские скважины расположены на расстоянии 800 м от населенного 
пункта. Артезианские скважины расположены в овраге, около водонапорной башни. Зона 
санитарной охраны артезианских скважин первого пояса соблюдается, ограждена по периметру. 
Скважины глубинные, насосы установлены в смотровых колодцах, павильоны отсутствуют. 
Засыпка вокруг артезианских скважин имеется. Устье артезианских скважин бетонировано.



Люки смотровых колодцев артезианских скважин закрыты крышками. Устье артезианских 
скважин бетонировано. Всего водоразборных колонок по схеме водопровода -27 шт., 
функционирует 22 колонки. Тупиковых колонок всего-3 шт. Протяженность 
централизованного водопровода-8,0 км. Водоразборные колонки расположены по ул. Акмулла, 
С. Юлаева, Мира, Крестьянская, Заки Валиди, С. Игиша. Система водоподготовки и 
дезинфекции на головных сооружениях централизованного водопровода отсутствует. 
Мощность централизованного водопровода (водопотребление в сутки-250 куб.м.)

В 2006 году начат капитальный ремонт централизованного водопровода по целевой 
программе «Чистая вода». Финансирование начато с 2012 года. Проведена замена всех не 
функционирующих водоразборных колонок, замена водонапорной башни, замена труб сети 
централизованного водопровода. Ремонтные работы закончены в 2014 году. Но объект 
документально не сдан в эксплуатацию. Отсутствует документация централизованного 
водопровода (проект водопровода, проект зон санитарной охраны источников водоснабжения, 
паспорта на артезианские скважины, схема водопровода и т.д.). На момент проведения 
мероприятий по контролю централизованный водопровод является бесхозным

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в г. Сибай, 
Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском и Хайбуллинском районах проведен отбор проб 
образцов питьевой воды из централизованного водопровода (из источника и водоразборных 
колонок) на лабораторные исследования питьевой воды на микробиологические исследования, 
на санитарно-химические исследования, на суммарную альфа-бета активность из источника 
водопровода. Лабораторные исследования питьевой воды из децентрализованного 
водоснабжения не проведено, по причине замерзания воды в колодце. ФБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в г. Сибай, Баймакском, Зилаирском, 
Зианчуринском и Хайбуллинском районах представлена служебная записка за № 308 от
15.04.2016 года.

27.04.2016 года с 10-00 часов до 13-00 часов в ходе проведения плановой выездной проверки 
администрации сельского поселения Ишмурзинский сельский совет муниципального района 
Баймакский район РБ. по адресу: Республика Башкортостан. Баймакский район, с. Ишмурза . 
ул. Игишева. д. 28

Всего в с. Ишмурза имеется 2 общественных колодца (колодец «Оло Койы» около мечети, 
колодец «Арсланбаево» по ул. Салавата Юлаева). Общественные колодцы с. Ишмурза 
расположены в незагрязненном участке села. Возможные источники загрязнения (жилые дома 
с хозяйственными постройками- выгребные ямы, туалеты, сараи) расположены на расстоянии 
200-300 метров. Затопление участков паводковыми водами исключено. Общественные колодцы 
типа шахтного колодца. Шахтные колодцы состоят из оголовка, ствола и водоприемной части. 
Оголовок колодца оборудован закрываемой крышкой. Стенки шахтных колодцев облицованы 
камнем. Стенки колодца без трещин. Имеется ограждение колодца.

Централизованный водопровод д. Богачево состоит из головного сооружения (из 1 
источника централизованного водоснабжения- артезианской скважины, водонапорной башни) и 
7 водоразборных колонок. Артезианская скважина расположена за населенным пунктом, на 
расстоянии 500 метров от жилых домов. Водонапорная башня расположена на расстоянии 300 
метров от артезианской скважины. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской 
скважины соблюдается. Павильон артезианской скважины имеется, в удовлетворительном 
состоянии. Водоразборные колонки расположены по улице Молодежная- 2 шт., по улице 
Артомонова-5 шт. Тупиковых колонок-1 шт. Протяженность централизованного водопровода- 
1,0 км. Резервуаров чистой воды отсутствует. Система водоподготовки и дезинфекции 
отсутствует. Паспорта артезианских скважин отсутствует. Устье артезианской скважины 
бетонировано. Водонапорная башня расположена около артезианской скважины. Водонапорная 
башня на 10 куб. м. Зона санитарной охраны водонапорной башни соблюдается. 
Централизованный водопровод не функционирует. Артезианские скважины обесточены, 
насосы не функционируют. Водоразборные колонки демонтированы). На момент проведения 
мероприятий по контролю централизованный водопровод является бесхозным.

В деревне Богачево всего 2 общественных колодца. Общественные колодцы расположены 
у въезда в деревню и в переулке по ул. Артамонова. Общественные колодцы расположены в



незагрязненном участке села. Возможные источники загрязнения (жилые дома с 
хозяйственными постройками- выгребные ямы, туалеты, сараи) расположены на расстоянии 
200-300 метров. Затопление участков паводковыми водами исключено. Общественные колодцы 
типа шахтного колодца. Шахтные колодцы состоят из оголовка, ствола и водоприемной части. 
Оголовок колодца оборудован закрываемой крышкой. Стенки шахтных колодцев облицованы 
камнем. Стенки колодца без трещин.

Кладбище с. Ишмурза размещено за территорией населенных пунктов, на расстоянии 
500 метров от жилых домов. Кладбище д. Богачево расположено рядом со школой, на 
расстоянии 200 м. Территории кладбищ ограждены. Подъездные пути благоустроены. 
Санитарное состояние удовлетворительное.

Свалки с. Ишмурза, д. Богачево принимают бытовые отходы из жилых домов, 
общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный 
смет, строительный мусор. Осуществляется только размещение твердых бытовых отходов, 
обезвреживание отходов не организовано. Свалка с. Ишмурза расположена около карьера, на 
расстоянии 500 метров от населенного пункта, занимает 2,5 га. Свалка д. Богачево 
расположено за населенными пунктами, на расстоянии 800 м. , занимают приблизительно 1,5 
га.

Результаты анализов питьевой воды на микробиологические исследования, на санитарно
химические исследования соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» с изм. №1,2,3. ФБУЗ «Центра гигиены-эпидемиологии в 
Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, 
Хайбуллинском районах представил протоколы лабораторных исследований №1980, №1827, 
№1826,№1825,№1824 от 20.04.2016 года 
выявлены нарушения обязательных требований:
27.04.2016 года с 10-00 часов до 13-00 часов в ходе проведения плановой выездной проверки 
администрации сельского поселения Ишмурзинский сельский совет муниципального района 
Баймакский район РБ. по адресу: Республика Башкортостан. Баймакский район, с. Ишмурза . 
ул. Игишева. д. 28
1. В нарушение ст. 11, ст. 19 п. 1-3. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями), п. 5.5-5.7 «СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников» не проводится ежегодная сезонная (весной и осенью) очистка, 
дезинфекция, промывка водозаборных сооружений централизованного водопровода, шахтных 
колодцев. Отсутствуют средства для проведения дезинфекции водопровода ( запас 
дезинфицирующих средств, средства для очистки резервуаров чистой воды и емкости 
водонапорной башни, спец одежда и индивидуальные средства защиты для персонала 
проводивший дезинфекцию водопровода;

2. В нарушение п.4.0 п.п. 4.2 СанПиН 2.1.4-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п. 6.0 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников» ст. 41 Федерального закона Российской 
Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» не 
организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на централизованном 
водопроводе , на децентрализованном водоснабжение с. Ишмурза, д. Богачево. ;

3. В нарушение ст. 6, ст. 7, ст. 8, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 7 
декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» не определены 
гарантирующие организации, не приняты меры по передаче централизованного водопровода 
на обслуживание гарантирующим организациям.



4.В нарушение ст. 38 п. 4 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» не разработана и утверждена схема 
централизованного водопровода с. Семеновск.

5. В нарушение ст. 23, п. 7 Федерального Закона российской Федерации от 07.12.2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ООО «Водоканал» не разработан план 
мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями;

6. В нарушение ст. 21 Федерального Закона Российской Федерации от 07.12.2011 года №416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» не ведется учет и регистрация аварийных случаев на 
централизованном водопроводе с. Ишмурза. Не предоставляются уведомлении органу 
местного самоуправления (администрацию муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан) , Сибайскому территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о прекращении или ограничении подачи 
холодного водоснабжения и водоотведение населению. Не представлены документы , 
подтверждающие уведомление.

7 . В нарушение ст. 23, п. 7 Федерального Закона Российской Федерации от 07.12.2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» не разработан план Мероприятий по 
проведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;
8. В нарушение п. 2.1.3; 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» контейнерная площадка администрации сельского поселения 
не отвечает требованиям санитарных нормативов. Площадка не асфальтирована, не имеет 
водонепроницаемое покрытие, отсутствует ограждение, контейнер для сбора твердых 
бытовых отходов.

За вышеуказанные нарушения (п.1-7) предусмотрена административная ответственность по 
ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Ответственность за вышеперечисленные нарушения возлагается на должностное лицо : на 
главу администрации сельского поселения Ишмурзинский сельский совет МР Баймакский 
район Республики Башкортостан Искужину Рустам Мидхатовичу.

За вышеуказанные нарушения (п.8) предусмотрена административная ответственность по 
ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Ответственность за вышеперечисленные нарушения возлагается на должностное лицо : на 
главу администрации сельского поселения Ишмурзинский сельский совет МР Баймакский 
район Республики Башкортостан Искужину Рустам Мидхатовичу.

(с указанием характера нарушений, лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):______________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено______________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: _ распоряжение органа федерального государственного 
контроля (надзора) проведении плановой выездной проверки юридического лица №1261 от
25.03.2016 года; уведомление о проведении плановой проверки №26-50/1-169 от 25.03.2016 
года, служебная записка №308 от 15.04.2016 года, протоколы лабораторных исследований 
№1980, №1827. №1826.№1825,№1824 , предписание об устранении выявленных нарушений 
№26-44-45 от 27.04.2016 года

Косорева З.К.________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен (а), копия акта со всеми приложениями получил(а): 

глава администрации сельского поселения Ишмурзинский сельский совет МР Баймакский 
район РБ Искужен Рустам Мидхатович
(фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 27 " апреля 2016г.

(
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки 
(подпись уполномоченного должностного лица

(подпись)

лиц), проводившего проверки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


